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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Укупна дужина општинског цевовода: 491.380 m

Табеларни приказ дужина цевовода по пречницима:

Пречник
[mm]

Дужина
[m]

Заступљеност
[%]

<Ø 50 35,018 7.13%
Ø 50 251,976 51.28%
Ø 65 9,347 1.90%
Ø 80 25,519 5.19%
Ø 100 50,502 10.28%
Ø 125 8,516 1.73%
Ø 150 49,762 10.13%
Ø 175 616 0.13%
Ø 200 29,868 6.08%
Ø 250 7,099 1.44%
Ø 300 10,619 2.16%
Ø 350 2,424 0.49%
Ø 400 2,060 0.42%
Ø 500 8,053 1.64%
Укупно 491,380 100.00%

Максимална удаљеност крајњих потрошача од Филтер станице: 30km

Број мрежних резервоара и комора: 18
Укупна запремина резервоара и комора: 11.615 m3

Табеларни приказ карактеристика резервоара у водоводној мрежи општине Аранђеловац:

Редни број Назив Запремина
[m3]

1 Филтер станица 1200
2 Војна пошта 1200
3 ИНО 1200
4 Томића коса 1200
5 Забрежје 1200
6 Пресека 1200
7 Бановићи 1000
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8 Врбица 1000

9 Сеничко гробље 1000
10 Медведњак 1000

11 Кубршница 150

12 Орловица 100
13 Водице 50
14 Изнад Филтер станице 40
15 Прекидна комора Орашац 30
16 Букуља Врх 25
17 Ризнићи 10
18 Кота 500 10

Укупно 11615

НАПОМЕНА: Резервоари и коморе су интегрални део водоводне мреже, и не третирају се
сепаратно.


